
采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	无人化智能巡检设备等采购项目
	无人化智能巡检设备

	1、负载不低于：25kg；
2、移动速度在1~18m/min之间可以调控；
3、视频可见光图像分辨率不低于1920×1080；
4、视频可见光焦距在5-160mm之间可以调控；
5、搭载热成像机芯原始分辨率不低于640×512；
6、搭载云台水平方向支持360°旋转，垂直方向转动方位在-90°~ 90°；
7、轨道采用的型材、滑触线、线缆等材料应符合国家相关标准；
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过移动式智能设备销售累计业绩不少于2份，合同额累计不少于70万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.1

	
	库房数字孪生仿真模型
	包含建筑物及库房设施，通过三维可视化技术、快速建模技术、传感器技术，集成库房设施、摄像头、传感器实时数据以及运营管理等数据，构建三维数字孪生模型，用户能够在基于真实场景建造的三维生产线场景中任意切换观看视角，进行视角旋转、平移、推远、拉近等操作。能够直观看到基于真实情况的设备运行情况。
	套
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	模拟量采集设备
	1、AI信号输入路数不小于8路；
2、采集精度误差不大于1‰；
3、采集电流范围在4-20mA之间；
4、采集设备内采用的电缆、导线、中性线、接地线等，应符合国家相关标准；
	台
	2
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	双向语音对讲装置
	1、拾48kb音范围不小于3m半径；
2、麦克采样率在-16kb-48kb之间；
3、灵敏度不小于-35db；
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电机故障分析装置
	1、输入路数不小于4路；
2、报警信号支持1路输入、1路输出；
3、支持一键复位功能；
4、工作湿度低于90%无凝结；
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	串口服务器
	1、网口数量不小于1个；
2、网络带宽不小于100M；
3、串口传输距离不小于800米；
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能报警手表
	1、通讯距离不小于视距3km
2、组网结构支持一对一/一对多/多对一多种方式
3、文字显示支持中/英文
4、支持亮屏/声音/振动多种消息提醒方式
	台
	3
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能监控传感器
	1、传感器包含环境温湿度传感器2套、水浸传感器4套、倾角传感器2套、测速光电传感器6套、辊道光电开关8套、噪音监测传感器2套、电流监测传感器3套、电机声纹监测传感器2套、地线检测传感器1套；
2、各类传感器精度、采用的接线应符合国家相关标准；
	组
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	危险区域管控设备
	1、供电方式为PoE供电，电压等级为DC：12 V ± 20%；
2、视频可见光图像分辨率不低于2560 × 1440；
3、水平视场角不低于40.7°，垂直视场角不低于22.9°，对角视场角不低于46.6°
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	台式电脑
	1、处理器主频不低于2.5GHz
2、内存不低于16G；
3、硬盘:256G固态+1T机械硬盘；
4、显示器不低于21寸；
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	计量器具应急存储设备
	具备自动扫码、无人化盘点、智能出入库、人脸识别、指纹识别、语音控制等功能
	台
	4
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网络交换机
	1、端口数量不低于8个；
2、上行端口速率1000M；
3、交换容量不低于16Gbps；
	台
	3
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	数字量采集设备
	1、DI 信号输入路数不小于16路；
2、支持过压过流保护，阈值30V/50mA；
3、采集设备内采用的电缆、导线、中性线、接地线等，应符合国家相关标准；
	台
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	库房运维智能化提升应用软件
	针对二级库房进行全寿命周期管控、日常维护、生产等工作智能化管理。包含机器人控制巡检、库房智能管控、设施智能运维、故障智能诊断、运维物料智能化管理等。
	套
	1
	接到供货通知后10日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品，及整体设备的安装调试。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。
[bookmark: _GoBack]2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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