[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
分标一：变压器安装、水泥砂浆抹平等项目
	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期
	专用业绩要求
	专用资格要求

	变压器安装、水泥砂浆抹平等项目
	三相干式电力变压器安装
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成三相干式电力变压器安装，通过业主方验收。
	台
	4
	以甲方通知为准
	12个月
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：自2021年1月1日至投标截止日，投标人应具有10kV在建或投产线路工程施工（新建或技改或修理）业绩不少于1项。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。
	1.资质要求：（1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级（10千伏以下）及以上承装、承修、承试；
2.人员要求：①项目经理要求：（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
（3）具有从事2年及以上同类型工程施工管理经验。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
②项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
备注：不接受联合体投标。

	
	10kV电缆敷设，排管内（mm²）400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆敷设，通过业主方验收。
	100m/三相
	6.5
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV电缆终端更换，户内热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内 
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，通过业主方验收。
	套/三相
	16
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV电缆终端更换， 户外热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内 
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，通过业主方验收。
	套/三相
	16
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV断路器本体检修
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV断路器本体检修，通过业主方验收。
	台
	13
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV电缆中间接头更换，截面（mm²） 400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆中间接头更换，通过业主方验收。
	套/三相
	12
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	水泥砂浆抹平
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成配电设备基础水泥砂浆抹平，通过业主方验收。
	㎡
	101
	以甲方通知为准
	12个月
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：电缆终端更换、电缆护层遥测试验等项目
	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期
	专用业绩要求
	专用资格要求

	电缆终端更换、电缆护层遥测试验等项目
	电缆终端更换，户内热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，确保终端与接头型式、规格应与电缆类型和环境要求一致，通过业主方验收。
	套/三相
	7
	以甲方通知为准
	12个月
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：自2021年1月1日至投标截止日，投标人应具有10kV在建或投产线路工程施工（新建或技改或修理）业绩不少于1项。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。
	1.资质要求：（1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级（10千伏以下）及以上承装、承修、承试；
2.人员要求：①项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
（3）具有从事2年及以上同类型工程施工管理经验。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
②项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
备注：不接受联合体投标。


	
	电缆终端更换，户外热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，确保终端与接头型式、规格应与电缆类型和环境要求一致，通过业主方验收。
	套/三相
	7
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	电缆护层摇测试验
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成电缆护层摇测试验，通过业主方验收。
	互联段/三相
	1
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	电缆主绝缘试验
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内完成电缆主绝缘试验 ，通过业主方验收。
	回路
	3
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	水泥砂浆抹平
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成水泥砂浆抹平，应有效地控制墙面抹灰层的厚度与平直度，通过业主方验收。
	㎡
	20
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	实心砖砌筑
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成砌筑实心砖等工作，砌体有良好的整体性、稳定性和良好的受力性能，通过业主方验收。
	m³
	17
	以甲方通知为准
	12个月
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。


分标三：接地极制作拆装、10kV电缆敷设等项目
	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期
	专用业绩要求
	专用资格要求

	接地极制作拆装、10kV电缆敷设等项目
	接地极制作拆装
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成接地极制作与拆除，通过业主方验收。
	根
	24
	以甲方通知为准
	12个月
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：自2021年1月1日至投标截止日，投标人应具有10kV在建或投产线路工程施工（新建或技改或修理）业绩不少于1项。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。
	1.资质要求：（1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级（10千伏以下）及以上承装、承修、承试；
2.人员要求：①项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
（3）具有从事2年及以上同类型工程施工管理经验。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
②项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
备注：不接受联合体投标。

	
	10kV电缆敷设，排管内（mm²）400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆敷设，通过业主方验收。
	100m/三相
	6.5
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV电缆敷设，排管内（mm²） 120以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆敷设，通过业主方验收。
	100m/三相
	3
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV电缆终端更换，户内热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，通过业主方验收。
	套/三相
	22
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV电缆终端更换，户外热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV电缆终端更换，通过业主方验收。
	套/三相
	22
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	10kV断路器本体检修
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成10kV断路器本体检修，通过业主方验收。
	台
	17
	以甲方通知为准
	12个月
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。


分标四：实心砖砌筑、柱上开关安装等项目
	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期
	专用业绩要求
	专用资格要求

	实心砖砌筑、柱上开关安装等项目
	实心砖砌筑
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成电缆沟、井实心砖砌筑等，通过业主方验收。
	m³
	6
	以甲方通知为准
	12个月
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：自2021年1月1日至投标截止日，投标人应具有10kV在建或投产线路工程施工（新建或技改或修理）业绩不少于1项。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。
	1.资质要求：（1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级（10千伏以下）及以上承装、承修、承试；
2.人员要求：①项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
（3）具有从事2年及以上同类型工程施工管理经验。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
②项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
备注：不接受联合体投标。

	
	铁构件拆除
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成配电开关铁件拆除，通过业主方验收。
	kg
	510
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	铁构件安装
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成配电开关铁件安装，通过业主方验收。
	kg
	550
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	柱上断路器安装及调试
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内完成柱上断路器安装及调试，通过业主方验收。
	台
	11
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	馈线终端安装及调试
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成馈线终端安装及调试，通过业主方验收。
	台
	12
	以甲方通知为准
	12个月
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。


分标五：铁构件拆装、断路器安装等项目
	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期
	专用业绩要求
	专用资格要求

	铁构件拆装、断路器安装等项目
	铁构件安装
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成配电开关铁件安装，通过业主方验收。
	kg
	1300
	以甲方通知为准
	12个月
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：自2021年1月1日至投标截止日，投标人应具有10kV在建或投产线路工程施工（新建或技改或修理）业绩不少于1项。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。
	1.资质要求：（1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级（10千伏以下）及以上承装、承修、承试；
2.人员要求：①项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
（3）具有从事2年及以上同类型工程施工管理经验。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
②项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
备注：不接受联合体投标

	
	铁构件拆除
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成配电开关铁件拆除，通过业主方验收。
	kg
	1800
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	隔离开关安装及测试
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成隔离开关安装及测试，通过业主方验收。
	组
	9
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	柱上断路器安装及调试
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内完成柱上断路器安装及调试，通过业主方验收。
	台
	11
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	馈线终端安装及调试
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成馈线终端安装及调试，通过业主方验收。
	台
	11
	以甲方通知为准
	12个月
	
	

	
	电压互感器安装及调试
	按照国家电力行业标准及文件要求，在业主方规定时间内，完成电压互感器安装及调试，通过业主方验收。
	台
	11
	以甲方通知为准
	12个月
	
	



具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。


[bookmark: _Hlk137887808]附件2：投标文件的递交及上传说明
本项目仅接受电子投标文件（包括：国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区电子投标文件以及供应链管理系统平台电子投标文件，2个系统电子投标文件均须在应答截止时间之前完成上传），不接受纸质、光盘等形式文件，不接受投标人到现场递交投标文件、投标文件的修改文件。
1.国家电网电子商务平台-电工交易专区电子投标文件：指投标人上传至招标人招投标信息系统（即国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区https://sgccetp.com.cn）的投标文件。
2.供应链管理系统平台电子投标文件：指上传至“国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台”（以下简称“供应链管理系统平台”，网址：http://jypt.connectxun.com/）的投标文件。
3.电子投标文件的上传说明
	电子投标文件内容
	文件上传要求
	备注

	报价文件
	上传至招标人招投标信息系统（国家电网电子商务平台-电工交易专区）以及“供应链管理系统平台”
	报价文件包括报价文件（具体内容以招标文件规定为准）。

	技术文件
	上传至招标人招投标信息系统（国家电网电子商务平台-电工交易专区）以及“供应链管理系统平台”
	投标人应保证国家电网电子商务平台-电工交易专区电子投标文件和供应链管理系统平台电子投标文件内容的一致性。如商务、技术投标文件中资质业绩投标文件支持证明材料较大无法上传至国家电网电子商务平台-电工交易专区系统，须在国家电网电子商务平台-电工交易专区系统上传投标文件（不含证明材料），并在国家电网电子商务平台-电工交易专区上传文件首页增加投标文件上传情况说明（详见附件3：投标文件上传情况说明），同时在供应链管理系统平台按分包上传完整、清晰的签字、盖章版电子投标文件。

	商务文件
	上传至招标人招投标信息系统（国家电网电子商务平台-电工交易专区）以及“供应链管理系统平台”
	

	修改为具体编制条目内容规定详见招标文件“投标文件格式”章节。


4.国家电网电子商务平台-电工交易专区电子投标文件报价文件、商务文件、技术文件制作上传说明
（1）报价部分：应答报价直接在国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区填写，以系统生成为准，同时需根据招标文件格式制作报价文件，按包制作为pdf格式签章、签字完成后上传，电子商务平台-电工交易专区维护的价格与明细应与供应链管理系统平台生成的开标（报价）文件实质性内容保持一致。
[bookmark: _Hlk75342351]（2）商务部分：按包制作为docx格式，按包批量在“投标工具-商务部分-维护商务部分-补充文件”端口上传。
（3）技术部分：按包制作为docx格式，按包批量在“投标工具-其他技术投标文件-维护其他技术投标文件-专项投标文件”端口上传。
5.供应链管理系统平台投标文件递交流程

（1）“供应链管理系统平台”上传。投标人登录“供应链管理系统平台”，在规定时间内完成开标（报价）文件、投标文件的上传。开标（报价）文件在导出并维护上传明细表后，自动生成；电子投标文件按照招标文件格式要求制作完成后，上传docx格式，以包为单位分别上传该包的商务、技术投标文件，并利用“移动CA”APP（供应链管理系统平台注册时根据引导注册免费使用，需同时申请电子签章及法定代表人、被授权人签章等）。供应链管理系统平台电子投标文件在文件加密后自动命名。供应链管理系统平台投标文件提交前，须确认该内容解密后可读，对于不可读取的将不作评审（若电子文件内容在随机选取的不少于三台电脑上均无法打开，则视为其电子文件不可读取）。
0

附件3：投标文件上传情况说明
[image: ]（投标人的电子投标文件需同时在国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区以及“供应链管理系统平台”上传。因商务、技术投标文件较大无法完整上传至国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区系统，“供应链管理系统平台”必须上传完整的商务、技术投标文件。）


投标文件上传情况说明

国网智能科技股份有限公司：
按照招标文件相关要求，我方          （投标人名称）递交了          项目投标文件及有关资料，所参与      分标               
      标包投标文件较大无法完整上传至国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区系统，我方在供应链管理系统平台上传了完整、清晰的电子投标文件。
特此说明。


投标人（盖单位章）：

年    月    日
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